
盘龙院区物流传输系统维保方案

一、项目概览
武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）物流传输系统,整体项目概览及运行数据如下：
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中型箱式物流传输系统系统概览
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气动物流传输系统系统概览

二、设备清单：
1、中型箱式物流传输系统的主要设备单元及核心控制单元，具体明细如下：

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	收发工作站
	台
	21

	2
	往复式大型提升机
	台
	2

	3
	往复式小型提升机
	台
	5

	4
	90度转换器
	台
	23

	5
	水平传输线
	米
	411

	6
	传输箱
	个
	105

	7
	甲级防火窗
	套
	20

	8
	水平换轨机
	台
	7

	9
	ACB控制柜
	台
	7

	10
	SCB控制柜
	台
	6

	11
	TBL控制柜
	台
	7

	12
	CCB控制柜
	台
	1

	13
	CMS工作站
	台
	1

	14
	CMS实时数据库
	套
	1

	15
	CMS运行管理应用软件
	套
	1

	16
	CMS中型物流传输系统控制软件
	套
	1


2、气动物流传输系统的主要设备单元及核心控制单元，具体明细如下：

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	收发工作站及辅助部件
	台
	20

	2
	三向换向器及辅助部件
	台
	3

	3
	终端装置
	套
	5

	4
	三向阀及辅助部件
	台
	1

	5
	智能传输瓶及辅助部件
	个
	40

	6
	传输瓶挂架
	套
	20

	7
	回收站
	台
	1

	8
	风机
	台
	1

	9
	中心控制器
	台
	1

	10
	专用综合控制电缆
	套
	1

	11
	系统控制箱
	套
	1

	12
	物流控制软件
	套
	1

	13
	电源中继器
	套
	1

	14
	接瓶筐
	个
	20

	15
	专用U-PVC管道
	套
	1


3、机器人的主要设备单元及核心控制单元，具体明细如下：

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	机器人
	台
	2

	2
	自动闭门器
	个
	3

	3
	充电桩
	个
	2

	4
	无线通讯系统
	套
	1

	5
	多机器人调度系统
	套
	1

	6
	质保服务
	年
	1


三、全年服务内容
1、 中型箱式+气动物流传输系统+机器人服务范围包括但不限于：

(1)硬件维护： 包括工作站、转换器、垂直提升机、水平传输线、各类控制柜(ACB/SCB/TBL 等)、管道等全系统组件配件维保。

(2)软件维护：中央控制系统、运行管理应用软件等。

3、 服务内容：
(1)日常运维，系统实时监控，按日常巡检计划和要求对设备进行检查和预防处理；

(2)保证至少一名技术人员进行驻地技术服务，提供7x24小时响应保障能力。时间为每周一至周日按医院日常班的作息时间，工作日响应时长30分钟，非工作日响应时长1小时；

(3)季度保养：每个季度对设备核心单元进行保养维护，专业人员现场服务、同时由总部技 术团队参与并提供必要的指导与远程技术协助。

(4)年度保养：每年一次安排总部专家级工程师参与现场的全面检修保养，并针对系统进行 优化，包括维保服务数据的整体分析。

(5)操作培训、系统升级、备件储备管理等。

 


